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Ocena obszarowa jakoSci wody gminy Jablon — wodociag zbiorowego
zaopatrzenia Jablon

Gmina Jablen obstugiwana jest przez 1 wodocigg zbiorowego zaopatrzenia.

Wiascicielem i zarzadca wodociagu zbiorowegce: zaopatrzenia Jablof jest gmina Jablon.

Wodociag zbiorowego zaopétrzenia Jabloni miesci si¢ w grupie wodociagow
'produkuja(cych od 100-1000 m? wody na dobe - (482 m3/dobq). Woda z wodociggu
dostarczana jest do ok. 3450 mieszkaficow gminy. Zaopatrywane miejscowosci przez
wodocigg: Jablon, Dawidy, Ges, Holendernia, Kalinka, Kolano, Kolano-kolonia, Kudry,
Y.ubno, Paszenki, Puchowa Goéra i Wantopol.

Ujgcie wod podziemnych znajduje si¢. w miejscowoséci Jablon. Woda z ujecia
podziemnego poddawana jest uzdatnianiu - odzelazianie, odmanganianie, okresowe
chlorowanie podchlorynem sodu. ‘

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie monitoruje jako$¢ wody do
spozycia w wytypowanych punktach poboru préb wody z czestotliwoscia i w zakresie
zgodnym z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294). Réwnolegle prowadzone s3 badania jakosci wody w ramach kontroli wewnetrznej

przez zarzadce wodociagu — gmine Jablon.



W roku 2018 w ramach prowadzonego biezgcego nadzoru sanitarnego nad jakoscig
wody pobrano do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej 4 proby wody, w tym 3
w ramach parametréw grupy A i 1 parametroéw grupy B. ’

Na podstawie prowadzonych badan monitoringowych w roku 2018 stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych warto§ci wskaznikow mikrobiologicznych — bakterii gr. coli.
Przekroczenie miato charakter incydentalny i zostalo niezwlocznie usuniete. Bakterie grupy
coli nie sq wskaznikiem wystgpowania patogenéw w wodzie, natomiast stuzq do oceny
czystosci i szczelnosci systeméw dystrybucji wody oraz skutecznosci prowadzonych proceséw
uzdatniania wody. W wyniku podjetych dziatan naprawczych oraz przeprowadzonych badan
stwierdzono poprawe jakosci wody do spozycia z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Biatka.

Charakter i czas odnotowanych przekréczeﬁ pozwolily na wydanie pozytywnej oceny

przydatnosci wody do spozycia na koniec roku sprawozdawczego.

Biorac pod uwage wszystkie wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia
wykonanych w 2018r., oraz krétkotrwaly charakter przekroczen Pahstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza, ze jako$¢ wody z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia Jabloni odpowiada wymaganiom okreSlonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudhia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), i jest bezpieczna dla konsumenta




